














2. Esquema de Desconexion Automatica de Generacién por Sobrefrecuencia
(EDAGSF)

Tabla 11.4 EDAGSF del SEIN

AJUSTES DE DERIVADA AJUSTES DE UMBRAL
CENTRAL UNIDAD | (Hz/s) | (Hz) (s) (Hz) (s)
En condicion AND

L quaytia TG1 61,0 0,0
C.H. Carhuaquero G3 126 || 605 [ 05 61,0 15,0
C.H. Callahuanca G4 61,3 2,0
C.H. Cahua G2 61,3 3,0
C.T. Tumbes MAK1 1,80 60,2 0,2 61,3 1,0
C.T. Tumbes MAK2 1,80 60,2 0,2 61,3 1,0
C.H. Chimay G1 61,5 1.5
C.H. Chimay G2 61,5 3,0
C.H. Gallito Ciego G1 61.5 15,0
T.G. Piura TG 61,7 0,2
C.T. Malacas = 2,00 60,2 0,4 81,7 0.3
C.T. Malacas TG2 2,00 60,2 0,6 61,7 0,3
C.H. Caii6n del Pato G2 1,10 60,2 0,5 61,9 0,3
C.H. Machupicchu G2 3,00 60,5 0,4

C.H. Gallito Ciego G2 62,3 0,3
C.H. San Gaban Il G2 1,19 61,0 0,3 62,5 0,3

3. Esquema de Rechazo Automatica de Carga por Minima Tensién (ERACMT)

Tabla 11.5 ERACMT de Lima

i Ajustes
Subestacién Rei:‘a\;’;’ ®) Umbral (™) | Temporizacion
(kV) (seg.)
Balnearios (LDS) 81,6 184,8 10
San Juan (LDS) 49,6 184,8 12
69,5 184 10
Chavarria (EDN) 675 186 50

(*) Aguas abajo de la subestacién
(**) Medicion en barras de 220 kV




Distribucidn tedrica de rechazos por minima frecuencia para los clientes regulados del SEIN

DEMANDA DE RECHAZOS IDEALES
ZONA EMPRESA DE REFERENCIA ETAPA1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | REPOS.
DISTRIBUCION

MW OBS. MW MW Mw MW MW Mw MW

LUZ DEL SUR 959.06 2] 49.87 74.81 38.36 4795 47.95 115.09 23.98

EDECANETE 13.66 1 0.71 1.07 0.55 068 0.68 1.64 0.34

IEDELNOR 922.54 21 47.97 71.96 36.90 46.13 46.13 110.71 23.06

[ELECTROCENTRO 107.56 1] 5.59 8.39 4.30 538 5.38 12.91 2.69

CENTRO |[ELECTROSURMEDIO 90.59 [1] 4.71 7.07 3.62 453 4.53 10.87 2.26

ELECTROUCAYALI 33.17 21 1.72 2.59 1.33 166 1.66 3.98 0.83

ICOELVISAC 3.80 11 0.20 0.30 0.15 019 0.19 0.46 0.09

ELECTROTOCACHE 2.56 21 0.13 0.20 0.10 013 0.13 0.31 0.06
EMSEMSA ]

HIDRANDINA 238.17 [1] 12.39 18.58 9.53 23.82 19.05 - 595

NORTE [ELECTRONOROESTE 127.99 [1] 6.66 9.98 5.12 12.80 10.24 = 3.20

ELECTRONORTE 82.42 [1] 4.29 6.43 3.30 824 6.59 - 2.06

SEAL 134.69 ] 7.00 10.51 5.39 13.47 13.47 - 3.37

sur [ELECTROSURESTE 66.76 [1] 3.47 5.21 2.67 668 5.68 - 1.67

ELECTROPUNO 47.13 [2] 2.45 3.68 1.89 471 4.71 s 1.18

ELECTROSUR 50.19 [2] 2.61 3.91 2.01 502 5.02 - 1.25

[1] Demanda a horas 19:15 del dia de referencia para la implementacion del Estudio de RACG 2010 (10.12.08).
Fue informada por la empresa en el plazo establecido

[2] Demanda a horas 19:15 del dia de referencia para la implementacion del Estudio de RACG 2010 (10.12.08).
Fue obtenida a partir de la informacion de valorizacion de transferencias de potencia del COES.

[31] Dato no disponible. Debe ser informado.




