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CENTRAL HIDROELECTRICA DE SAN GABAN

Pruebas de estabilidad permanente Gr1

Cambio en red aislada de la sola C.H. San Gaban sin variación de carga con apertura L1006

L1009 y L1013 en servicio normal 

L1010 abierta

L1012 abierta

Carga total de la red aislada egual a 25 MW
P1 = 37.5 MW 

P2 = 37.5 MW
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