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Cuadro N°14.3
FACTORES DE INDISPONIBILIDAD FORTUITA
SISTEMA INTERCONECTADO SUR - 1999

z ‘Anual
C. T. Chilina
T™v2 6,05 0,00%
TV 3 10,37 0,00%
Sulzer 1 5,15 0,00%
Sulzer 2 5,10 0,01%
Ciclo Combinado 19,97 0,10%
EGASA 46,64
C. T. Mollendo
Mirrlees | 10,25 2,22%
Mirrlees 2 10,43 0,25%
Mirrlees 3 10,30 4,84%
TGI1 3717 8,83%
G2 36,60 1,27%
104,76
C.T. Calana
Grupo | 6,12 3,55%
Grupo 2 6,14 0,41%
Grupo 3 6,19 13.43%
Grupo 4 6,23 6,79%
24,68
EGERHR C. T. Moquegua
CKD 1 0,43 7.18%
CKD 2 0,43 3,37%
0,86
C. T. Para
M 2,44 14,89%
2,44
C. T. Dolorespata
Alco 1 1,87 0,89%
Alco 2 1.82 0,82%
102 Sulzer 1 0,87 15,22%
Sulzer 2 1,82 0,99%
GM 1 1,82 18.10%
GM 2 1,90 35,60%
GM3 1,82 0,54%
11,91
% C. T. Bellavista
7] Alco 1,78 8,87%
o Deutz 2 0,29 0,00%
Q Man 1 1,74 5,40%
<-I> Man 2 1,76 9,19%
5,57
% EGEMOA C. T. Taparachi
» Man 1 0,80 0,05%
Q Man 3 176 0,22%
‘cE Man 4 1.83 3,27%
O Skoda 1 0,36 0,00%
% Skoda 2 0,50 0,00%
o 5,25
6] C. T. San Rafael
o Sulzer 1 0.85 0,23%
g Sulzer 2 0,85 0,23%
= Sulzer 3 0,85 0,23%
g Sulzer 4 1,28 0,23%
w Sulzer 5 1,28 0,23%
& Sulzer 6 1,28 0,40%
%] Sulzer 7 1,28 0,40%
o 7,65
(=
< C. T llo
o TV 2 21,85 0,47%
= ™3 64,99 0,50%
g ENERSUR V4 57,41 0,868%
o) TG 1 33,49 0,00%
Q 1G 2 36,49 0,67%
Z DCK 3.27 12,83%
0 217,50
@)
é C. T. Tintaya
w Man 1 2,16 0,18%
o) Man 2 2,10 0.07%
w Man 3 2,05 11,08%
2 SAN GABAN Man 4 1,89 4,61%
= Man 5 2,06 0,06%
E Man 6 2,14 1,81%
Qo Man 7 213 5.93%
&) Man 8 1,73 2,58%
16,26




) ) Diagrama N° 1
UBICACION GEOGRAFICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO SUR - 1999
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Diagrama N° 2

DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA INTERCONECTADO SUR - 1999
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Cuadro N° 12,1
SINTESIS DE LAS DESVIACIONES EN LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL
SISTEMA INTERCONECTADO SUR 1999
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