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I1. CUADROS Y RESULTADOS (En medio Digital)
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Se ajunta en medio digital los siguientes archivos:

1) CuadrosDiagnostico-Informe.xls: Contiene los cuadros adjuntos en el Informe de   
     Diagnostico.
2) CortoCircuitoDiagnostico-AnexoD.xls: Contiene los cuadros resultados de 
     cortocircuito adjuntos en el Anexo.
3) Diagnostico_v1.dz : Contiene el archivo DigSilent de los casos y sensibilidades del 
     Informe de Diagnostico
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I2. RESULTADOS

Cuadro I2.1. Lista de Casos: Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año Epoca Demanda Nombre del Caso en DigSilent Descripción

2011 Avenida Máxima Av11max * Base
Av11max_RetrasoNor1 * Retraso en LL.TT. 220 kV del proyecto Nor1
Av11max_RetrasoChilcaZap500 * Retraso en LL.TT. 500 kV Chilca-Zapallal
Av11max_RetrasoChilcaZap500y220 * Retraso en LL.TT. 500 kV y 220 kV Chilca-Zapallal
Av11max_RetrasoMroMontalvo * Retraso en LL.TT. 500 kV Mantaro-Montalvo

Av11max_RetrasoMroSocMroMon
* Retraso en repotenciación de L.T. 220 kV Mantaro-Socabaya y LL.TT. 500 kV 
Mantaro-Montalvo

Media Av11med * Base

Mínima Av11min * Base

Estiaje Máxima Es11max * Base
Es11max_RetrasoNor1 * Retraso en LL.TT. 220 kV del proyecto Nor1

Es11max_RetrasoMroSocMroMon
* Retraso en repotenciación de L.T. 220 kV Mantaro-Socabaya y LL.TT. 500 kV 
Mantaro-Montalvo

Es11max_RetrasoChilcaZap500 * Retraso en L.T. 500 kV Chilca-Zapallal

Media Es11med * Base

Mínima Es11min * Base
Es11min_TrafOroya * Sensibilidad con segundo trafo en la Oroya

Diciembre Máxima MAn11max * Base

2012 Avenida Máxima Av12max * Base
Av12max_RetrasoMachCot * Retraso en L.T. 220 kV Machupicchu-Cotaruse

Media Av12med * Base

Mínima Av12min * Base

Estiaje Máxima Es12max * Base
Es12max_ConGas * Sin restricción de gas
Es12max_RetrasoZapTrujillo * Retraso en L.T. 500 kV Zapallal-Trujillo
Es12max_RetrasoMroMontalvo * Retraso en L.T. 500 kV Mantaro-Montalvo
Es12max_RetrasoChiMarCar * Retraso en L.T. 500 kV Chilca-Marcona-Caravelí

Media Es12med * Base

Mínima Es12min * Base

Diciembre Máxima MAn12max * Base

2013 Avenida Máxima Av13max * Base

Media Av13med * Base

Mínima Av13min * Base

Estiaje Máxima Es13max * Base
Es13max_ConGas * Sin restricción de gas

Media Es13med * Base

Mínima Es13min * Base

Diciembre Máxima MAn13max * Base
MAn13max_PlaniIndus * Con L.T. 220 kV Planicie-Industriales

Nota.- Los casos que siguen a cada "Escenario Base" solo se diferencian de estos en lo indicado en su descripción.
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COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONE CTADO NACIONAL     

Cuadro I2.2. Balance de Generación y Cargas (MW) - Año 2011

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y220

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Generación

Norte

Hidráulico 435 435 435 435 435 435 434 389 186 186 186 186 126 71 71 439

Térmico 117 117 117 117 117 117 28 0 149 255 149 149 149 28 28 117

Centro

Hidráulico 2139 2139 2139 2139 2139 2139 2110 2023 1967 1967 1967 1967 1677 1197 1197 2179

Térmico 1664 1680 1665 1670 1643 1456 1472 580 1915 1912 1904 1917 1939 1838 1838 1898

Sur

Hidráulico 399 399 399 399 399 399 376 346 367 367 367 367 291 185 185 386

Térmico 0 0 0 0 55 211 0 0 233 135 254 233 276 80 80 0

SEIN

Hidráulico 2973 2973 2973 2973 2973 2973 2920 2758 2520 2520 2520 2520 2095 1453 1453 3004

Térmico 1781 1796 1782 1787 1814 1784 1500 580 2297 2301 2306 2299 2363 1946 1946 2015

Total Generación 4754 4769 4755 4760 4787 4757 4420 3339 4817 4821 4826 4819 4458 3399 3399 5019

Racionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargas 4476 4476 4476 4476 4476 4476 4163 3133 4528 4528 4528 4528 4211 3169 3169 4717

Pérdidas 278 293 279 284 311 281 258 206 289 293 299 291 247 230 229 302
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.3. Tensiones en Barras Principales (kV) – Año 2011
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y220

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Tensión 
de Oper.

Area Norte
ZORRI220 220 220 220 220 220 220 220 215 226 222 224 222 222 221 216 216 218
TALA_220 220 222 222 222 222 222 222 216 225 222 225 222 222 221 215 215 221
SEPO220 220 219 218 219 219 219 219 215 221 219 223 219 219 221 217 217 218
SECHO220 220 221 220 221 221 221 221 218 223 221 222 221 221 222 219 219 223
SEGUA220 220 221 218 221 220 221 221 218 220 220 221 220 220 221 215 215 224
SETNOR220 220 222 216 222 222 222 222 221 224 221 220 221 221 222 220 220 224
CHIM220 220 223 216 223 222 223 223 222 227 222 219 222 221 223 220 220 226
HUALL220 222 0 222 221 222 222 221 221 224 0 224 224 225 216 216 227
CAJA220 223 218 223 223 223 223 223 223 224 222 224 224 225 220 220 227
CORONA220 224 217 224 223 224 224 223 224 225 221 225 225 225 220 220 227

Area Lima
PANU220 220 223 219 222 222 223 223 223 224 218 219 218 218 221 217 217 224
ZAPA220 220 219 218 217 215 219 218 218 217 217 217 217 215 219 219 219 218
VENT220 210 215 214 214 213 215 214 213 214 214 214 214 213 215 217 217 214
CHAVA220 210 212 212 212 211 212 212 211 213 211 211 211 211 213 215 215 212
BAL220 210 210 210 210 210 210 210 210 213 209 209 209 210 210 215 215 209
INDUSTR220 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 211 211 215 215 210
ROSA220 210 211 211 211 211 211 211 211 213 210 210 210 211 212 214 214 211
PLANIC220 220 220 218 0 220 220 220 217 219 219 219 217 220 221 221 220
SJNLS220 212 213 212 213 212 213 212 213 214 211 211 211 212 213 216 216 212
CHILCA500 512 511 496 494 513 512 511 493 509 509 509 494 512 517 517 512
CHILCAREP 220 218 218 218 217 218 218 218 216 218 218 218 217 219 219 219 218

Area Sierra-Centro
CARMI500 506 506 506 506 0 0 499 511 508 507 0 508 510 511 511 507
CARMI220 235 236 235 236 236 237 236 236 234 236 236 236 236 237 235 235 237
CONOCOCHA220  226 225 226 226 226 226 226 226 225 224 225 224 226 222 222 228
VIZC220 225 227 227 227 227 227 227 227 224 227 226 227 227 227 224 224 227
TMAR220 220 222 222 222 222 222 222 223 219 222 222 222 222 219 217 217 222
PARAG220 220 223 218 223 223 223 223 224 223 221 218 221 221 223 222 222 223
CMAYO220 220 222 220 222 221 222 221 222 222 220 219 220 220 221 221 222 222
ONU220 225 223 222 223 223 223 223 223 223 222 221 222 222 223 223 223 223
PACHA220 225 224 225 225 225 224 225 225 224 224 224 224 225 225 226 225
POMAC220 225 225 224 225 225 225 224 225 225 224 224 224 224 225 226 226 225
PARAGII 127 128 128 128 128 128 128 129 130 128 128 128 128 129 129 129 129
CARHUA138 125 131 124 131 131 131 131 131 132 130 124 130 130 131 131 131 131
CARIPA 124 120 124 124 124 124 125 125 124 120 124 124 125 125 126 124
ONU138 123 119 123 123 123 123 123 123 123 120 123 123 124 124 125 123

Area Sur-Medio
IND220 220 219 219 219 218 219 219 218 220 221 221 221 221 221 223 223 221
ACER220 219 218 218 218 219 218 217 219 221 221 221 220 220 221 221 222
ICA220 210 216 216 215 215 216 216 215 217 217 217 217 217 218 220 220 218
MARC220 205 204 204 204 204 205 204 207 207 203 203 203 203 206 209 209 203
SNICO60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 61

Area Sur
CARAV500 524 523 524 523 0 0 522 537 528 526 0 528 531 533 533 523
MONT500 526 526 526 526 0 0 528 545 530 528 0 530 534 539 539 525
SOCA220 220 220 220 220 220 224 216 220 220 220 220 217 220 220 220 220 220
MONT220 225 228 228 228 228 222 222 230 230 229 228 222 229 231 229 229 228
HERO22 225 226 226 226 226 219 220 230 232 227 226 220 227 231 231 231 225
PUN220 225 222 222 222 222 215 217 230 229 224 223 217 224 230 235 235 221
MACH220 229 228 228 228 228 225 230 230 229 229 226 229 230 230 230 229
SOCA138 139 138 138 138 138 140 136 138 141 138 138 137 138 138 141 141 138
SANT138 138 139 139 139 139 141 138 140 141 139 139 138 139 139 140 140 139
CALLA138 138 140 140 140 140 140 139 141 142 140 140 139 140 141 142 142 139
TINTA138 138 139 139 139 139 139 138 141 141 139 139 138 139 141 142 142 139
AZANG138 138 140 140 140 140 139 139 142 139 142 141 140 142 141 142 142 140
SGAB138 138 142 142 142 142 142 142 143 142 143 143 142 143 143 143 143 142
JULIA138 138 140 140 140 140 138 137 141 140 141 141 138 141 142 142 142 139
PUNO138 138 142 142 142 142 140 139 142 141 143 143 140 143 144 143 143 141
QUEN138 138 140 140 140 140 139 138 143 144 140 140 138 140 141 144 144 140
CAELP138 138 140 140 140 140 140 139 143 145 141 141 139 141 142 144 144 141
MACH138 138 143 143 143 143 142 141 144 144 143 143 142 143 143 144 144 144
INCA138 138 140 140 140 140 139 138 143 145 140 140 139 140 141 144 144 140
DOLOR138 138 139 139 139 139 139 138 142 144 140 140 138 140 141 144 144 140
MON138 140 142 142 142 142 140 139 143 143 142 142 139 142 143 143 143 142
SPCC138 138 139 139 139 139 136 139 140 139 139 139 139 139 139 139 139 138
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.4. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2011

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y22

0

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Area Norte

Zapallal-Trujillo 500kV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChiclayoOeste-Bayobar_L2238 28 28 28 28 28 28 93 86 3 -38 3 3 -10 79 79 41
Cajamarca-CCorona_L1 25 23 25 26 25 26 44 21 61 23 61 61 52 92 92 40
Carhuaquero-ChiclayoOeste_L2240 106 103 106 106 106 106 127 103 77 40 77 77 59 83 83 120
ParamongaNueva-Chimbote_L2215 52 88 52 51 52 51 51 34 110 147 110 109 97 113 112 64
ParamongaNueva-Chimbote_L2216 52 88 52 50 52 51 51 34 109 146 109 109 97 112 112 64
Chimbote-TrujilloNorte_L2232 75 136 75 74 75 74 73 51 87 118 87 87 70 84 84 87
Chimbote-TrujilloNorte_L2233 73 134 73 72 73 72 71 49 85 116 85 85 68 82 82 85
ChiclayoOeste-Guadalupe_L2236 -7 -9 -7 -7 -7 -7 -32 -25 -11 18 -11 -10 3 -40 -40 -12
PiuraOeste-Bayobar_L2238 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -75 -68 13 55 13 13 26 -61 -61 -25
PiuraOeste-ChiclayoOeste_L2238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talara-PiuraOeste_L2248 46 46 46 46 46 46 -35 -28 78 78 78 78 86 -28 -28 44
Talara-PiuraOeste_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talara-Zorritos_L2249 24 24 24 24 24 24 19 14 7 7 7 7 2 14 14 26
TrujilloNorte-Cajamarca_L2260 -38 77 -38 -39 -38 -38 -30 -14 -33 77 -33 -33 -27 -5 -5 -42
Corona-Carhuaquero 2 0 2 3 2 3 22 -2 37 0 37 37 29 69 69 17
Huallanca-Cajamarca_1 59 0 59 59 59 59 64 45 74 0 74 75 66 76 76 69
Huallanca-Cajamarca_2 59 0 59 59 59 59 64 45 74 0 74 75 66 76 76 69
Conococha-Huallanca_1 30 0 31 32 30 31 34 16 88 0 88 89 83 91 91 39
Conococha-Huallanca_2 30 0 31 32 30 31 34 16 88 0 88 89 83 91 91 39

Area Lima

Ventanilla-Zapallal_L2242 -60 -40 -42 33 -64 -69 -45 35 -43 -34 -42 -14 -48 21 20 -79
Ventanilla-Zapallal_L2243 -54 -36 -38 32 -58 -62 -40 34 -38 -30 -38 -13 -43 21 20 -72
Ventanilla-Chavarria_L2244 155 148 144 98 151 139 151 95 143 140 142 126 150 119 120 162
Ventanilla-Chavarria_L2245 155 148 144 98 151 139 151 95 143 140 142 126 150 119 120 162
Ventanilla-Chavarria_L2246 149 142 139 94 145 134 145 92 137 134 137 121 144 115 115 155
SantaRosa-Chavarria_L2003 -11 -8 4 66 -7 -13 -4 -16 29 27 28 52 32 55 55 5
SantaRosa-Chavarria_L2004 -11 -8 4 66 -7 -13 -4 -16 29 27 28 52 32 55 55 5
SantaRosa-Industriales_L2011 0 0 0 0 0 0 0 0 -69 -67 -68 -88 -71 -90 -90 -54
SanJuan-Industriales_L2011 0 0 0 0 0 0 0 0 182 180 181 201 177 133 133 174
SanJuan-SantaRosa_L2010 83 85 96 150 86 81 63 -29 131 129 130 151 130 117 116 119
SanJuan-SantaRosa_L2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SanJuan-Balnearios_L2012 209 209 210 219 209 208 188 56 191 191 191 194 175 72 72 199
SanJuan-Balnearios_L2013 209 209 210 219 209 208 188 56 191 191 191 194 175 72 72 199
ChilcaREP-SanJuan_L2093 276 272 290 351 276 248 217 13 333 328 330 355 301 241 241 334
ChilcaREP-SanJuan_L2094 204 202 215 260 205 184 161 10 247 243 245 263 223 178 179 248
ChilcaREP-SanJuan_L2095 204 202 215 260 205 184 161 10 247 243 245 263 223 178 179 248
Chilca-Planicie_a 57 61 84 0 58 51 43 -11 90 89 89 132 82 81 81 77
Chilca-Planicie_b 57 61 84 0 58 51 43 -11 90 89 89 132 82 81 81 77
Planicie-Zapallal_a 57 60 83 0 58 50 43 -11 89 89 88 131 81 81 81 77
Planicie-Zapallal_b 57 60 83 0 58 50 43 -11 89 89 88 131 81 81 81 77
Chilca-Zapallal 91 97 0 0 93 80 67 0 146 145 144 0 132 131 131 125
Planicie-Industriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilca-ChilcaREP_L1 271 271 271 271 271 271 271 0 271 271 271 271 271 271 271 271
Chilca-ChilcaREP_L2 271 271 271 271 271 271 271 0 271 271 271 271 271 271 271 271
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.4. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2011 (Continuación)
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y22

0

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Area Sierra-Centro
Paragsha2-Vizcarra_L2254 78 101 79 83 78 82 72 77 108 114 108 110 89 86 87 84
Paragsha-Conococha 65 0 66 71 66 71 67 53 106 0 106 108 98 87 89 72
Carhuamayo-Paragsha2_L2258 68 193 69 72 69 72 62 62 91 206 91 92 77 73 71 74
Carhuamayo-Paragsha2_nuev1 64 0 65 68 65 67 59 59 86 0 86 87 73 68 67 69
Carhuamayo-Paragsha2_nuev2 64 0 65 68 65 67 59 59 86 0 86 87 73 68 67 69
Carhuamayo-OroyaNueva_L2259 -16 41 -18 -27 -17 -25 -17 -38 -118 -13 -119 -122 -86 -123 -110 -33
Pachachaca-OroyaNueva_L2224 91 51 93 103 92 102 83 124 226 128 227 231 193 247 251 113
Pachachaca-Pomacocha_L2226 58 75 52 29 57 57 58 59 -45 -2 -45 -54 -57 -119 -121 38
Yuncan-Carhuamayo_L2265 118 118 118 118 118 118 105 96 97 97 97 97 93 66 66 117
Yuncan-Carhuamayo_L2266 118 118 118 118 118 118 105 96 97 97 97 97 93 66 66 117
Pomacocha50-SanCristobal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomacocha50-SanAntonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carhuamayo-Caripa_L1702 22 9 22 21 22 21 20 21 12 5 12 11 16 15 2 21
OroyaNueva-Caripa_L1705 -2 11 -2 0 -2 -1 -3 -5 9 16 9 9 0 1 14 1

Area Sur-Medio
CampoArmino-Independencia_L2203 76 78 74 67 78 101 101 109 67 60 68 64 84 48 48 52
CampoArmino-Huancavelica_L2204 83 84 81 74 85 108 107 112 74 67 75 71 90 51 51 59
Huancavelica-Independencia_L2231 74 76 72 65 76 99 100 108 65 58 66 62 83 47 47 50
Independencia-AcerosArequipa_L2217 26 26 26 26 26 26 112 112 26 26 26 26 112 112 112 26
Independencia-Ica_L2209A 203 203 203 203 203 203 198 168 204 204 204 204 199 169 169 207
Ica-Marcona_L2211 149 149 149 149 149 149 133 130 150 150 150 150 133 129 129 150

Area Sur
Mantaro-Caraveli 215 215 215 215 0 0 188 183 107 156 0 107 81 199 199 228
Caraveli-Montalvo 214 214 214 214 0 0 187 182 107 155 0 107 80 197 197 226
Chilca-Marcona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcona-Caravelí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CampoArmino-Cotaruse_L2051 140 140 140 140 236 141 115 104 89 116 137 89 67 137 137 153
CampoArmino-Cotaruse_L2052 140 140 140 140 236 141 115 104 89 116 137 89 67 137 137 153
Cotaruse-Socabaya_L2053 137 137 137 137 222 138 123 118 90 115 132 90 76 140 140 147
Cotaruse-Socabaya_L2054 137 137 137 137 222 138 123 118 90 115 132 90 76 140 140 147
Moquegua-Socabaya_L2025 -28 -28 -28 -28 -103 -29 -33 -28 17 4 -33 17 19 0 0 -26
Moquegua-Socabaya_L2026 -28 -28 -28 -28 -103 -29 -33 -28 17 4 -33 17 19 0 0 -26
Moquegua-Puno_L2030 0 0 0 0 -9 -1 -25 -31 12 10 5 12 -3 9 9 3
Moquegua-LosHeroes_L2029 25 25 25 25 25 23 22 15 24 24 24 24 21 16 16 27
Machupicchu-Cotaruse 1A 2 2 2 2 -3 1 11 17 3 2 0 3 11 8 8 -1
Machupicchu-Cotaruse 2A 2 2 2 2 -3 1 11 17 3 2 0 3 11 8 8 -1
Santuario-Socabaya_L1021 35 35 35 35 36 35 42 34 28 28 30 28 21 -9 -9 29
Santuario-Socabaya_L1022 35 35 35 35 36 35 42 34 28 28 30 28 21 -9 -9 29
Santuario-Callalli_L1020 15 15 15 15 14 14 4 2 18 17 19 18 11 14 14 15
Tintaya-Callalli_L1008 3 3 3 3 3 3 10 14 -1 0 -1 -1 4 3 3 3
Azangaro-T.Ayaviri_L1006/2 30 30 30 30 21 29 38 39 30 28 23 30 31 12 12 30
SanGaban-Azangaro_L1010 46 46 46 46 46 46 51 51 40 40 40 40 34 14 14 46
SanGaban-SanRafael_L1013 55 55 55 55 55 55 58 58 49 49 49 49 42 23 23 55
Azangaro-Juliaca_L1011 42 42 42 42 50 42 48 46 30 31 36 30 25 5 5 41
Juliaca-Puno_L1012 18 18 18 18 26 19 34 36 6 8 13 6 11 -4 -4 16
Combapata-Tintaya_L1005 11 11 11 11 20 12 9 12 7 10 13 7 9 28 28 11
Drv.Cachimayo-Quencoro_L1002/2 36 36 36 36 41 37 28 23 35 36 38 35 28 31 31 38
Machupicchu-Drv.Cachimayo_L1002/1 37 37 37 37 42 38 28 23 35 37 39 35 29 32 32 39
Machupicchu-YuraCachimayo_L1001 45 45 45 45 50 46 36 30 44 46 47 44 36 39 39 48
Cachimayo-DoloresPata_L1003 21 21 21 21 26 22 9 4 20 21 23 20 10 13 13 23
Quencoro-DoloresPata_L1004 13 13 13 13 8 12 11 5 14 13 11 14 11 -3 -3 13
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Cuadro I2.5. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2011
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y22

0

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSoc

MroMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Subestación Trafo
Cap. 

(MVA)
San Juan 1 120 82 82 80 80 82 82 68 53 83 83 83 81 65 51 51 89
220/60 kV 2 120 131 131 128 127 131 132 108 84 133 133 133 129 104 81 81 142

3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Chilca
220/60 kV 1 85 54 54 54 56 54 53 47 29 57 57 57 57 49 37 37 60
Balnearios 2 120 92 92 93 95 92 92 84 31 84 84 84 85 80 34 34 87
220/60 kV 3 180 129 129 130 134 130 129 118 43 117 117 117 119 112 48 48 122

4 120 93 93 94 96 93 93 85 31 84 84 84 85 80 35 35 88
Industriales 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 122 121 119 50 50 129
220/60 kV 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Rosa EDN 1 120 99 99 95 94 99 99 79 34 101 101 101 94 79 35 35 101
220/60 kV 2 120 100 100 96 95 100 100 79 35 102 102 102 95 80 36 36 102
S Rosa LDS 3 120 89 88 88 82 89 89 84 37 68 69 69 67 66 21 21 74
220/60 kV 4 180 146 145 143 135 145 145 137 60 112 112 112 109 108 35 35 121
Chavarria 1 120 87 88 87 87 87 88 73 47 88 88 88 86 75 47 47 93
220/60 kV 2 180 142 142 141 141 142 142 119 76 142 142 142 140 122 77 77 151

3 85 61 61 61 61 61 61 51 33 61 61 61 61 52 33 33 65
4 180 122 122 121 121 122 122 102 65 122 122 122 120 104 66 66 130

Barsi 1 85 60 60 60 60 60 60 53 29 61 61 61 61 54 30 30 65
220/60 kV 2 85 60 60 60 60 60 60 53 29 61 61 61 61 54 30 30 65

3 180 144 144 144 143 144 144 126 70 146 146 146 145 129 71 71 156
Chillon 1 120 67 66 66 64 67 66 58 41 67 67 67 65 59 43 43 71
220/60 kV 2 120 67 67 67 65 67 67 59 41 67 67 67 66 60 43 43 72
Chimbote 1 120 34 57 34 35 35 35 35 24 14 18 14 14 19 20 20 32
220/138 kV 2 120 35 58 35 36 35 36 36 25 14 18 14 14 19 20 20 33
Trujillo Norte 1 100 79 78 78 78 79 79 60 41 80 68 80 80 63 37 37 85
220/60 kV 2 100 71 70 71 71 71 71 54 37 72 61 72 72 57 33 33 77
Guadalupe 1 30 14 13 14 14 14 14 14 11 19 19 19 19 24 28 28 17
220/60 kV 2 30 14 14 14 14 14 14 15 12 20 20 20 20 25 28 28 18
Chiclayo 1 50 44 43 44 44 44 44 34 21 45 35 45 45 37 21 21 46
220/60 kV 2 50 44 43 44 44 44 44 34 21 45 35 45 45 37 21 21 46
Piura Oeste 1 50 21 21 21 21 21 21 14 17 23 9 23 23 20 11 11 25
220/60 kV 2 50 43 43 43 43 43 43 30 33 46 23 46 46 39 22 22 50
Talara 1 125 88 88 88 88 88 88 0 0 89 89 89 89 88 0 0 88
220/60 kV 2 75 18 18 18 18 18 18 15 14 7 11 7 7 4 14 14 19
Zorritos
220/60 kV 1 50 27 27 27 27 27 27 23 15 14 15 14 14 11 15 15 30
Independencia
220/60 kV 1 50 35 35 35 35 35 35 27 18 20 20 20 20 22 8 8 19

2 50 36 35 35 35 35 35 27 18 20 20 20 20 22 8 8 19
Ica 1 50 25 25 25 25 25 25 32 19 26 26 26 26 32 19 19 28
220/60 kV 2 50 26 26 26 26 26 26 32 19 26 26 26 26 33 20 20 28
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.5. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2011 (Continuación)

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Mínima Máxima

Caso DZ--> Av11max Av11max

_Retraso

Nor1

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Av11max

_Retraso

ChilcaZa

p500y22

0

Av11max

_Retraso

MroMont

alvo

Av11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Av11med Av11min Es11max Es11max

_Retraso

Nor1

Es11max

_Retraso

MroSocM

roMon

Es11max

_Retraso

ChilcaZa

p500

Es11med Es11min Es11min

_TrafOro

ya

MAn11m

ax

Subestación Trafo

Cap. 

(MVA)

Marcona 1 75 20 20 20 20 19 20 18 15 17 17 17 17 14 14 14 16

220/60 kV 2 75 20 20 20 20 20 20 19 15 17 17 17 17 15 14 14 16

Oroya Nueva

220/50 kV 1 100 80 99 80 82 80 81 71 91 109 120 109 109 107 125 141 84

Paragsha

220/138 kV 1 120 54 97 54 53 54 53 42 50 47 97 46 46 36 37 31 56

Carhuamayo

220/138 kV 1 100 77 0 77 77 77 77 71 70 71 0 71 71 70 67 60 76

Tingo Maria 1 50 28 28 28 28 28 28 20 11 22 27 22 22 16 18 18 28

220/138 kV 2 50 28 28 28 28 28 28 20 11 22 27 22 22 16 18 18 28

Huallanca

220/138 kV 1 100 58 0 57 56 57 56 61 59 25 0 25 25 30 27 27 64

Cajam Norte

220/60 kV 1 75 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 31 31 30

Socabaya 1 150 13 13 13 13 18 13 6 12 14 23 5 14 3 45 45 25

220/138 kV 2 150 13 13 13 13 18 13 6 12 14 23 5 14 3 45 45 25

Montalvo 1 300 120 120 120 120 120 83 125 123 87 87 84 87 83 123 123 121

220/138 kV 2 300 120 120 120 120 120 83 125 123 87 87 84 87 83 123 123 121

Los Heroes

220/60 kV 1 50 29 29 29 29 28 27 24 15 29 29 28 29 22 16 16 31

Puno

220/138 kV 1 120 31 31 31 31 32 27 32 37 30 29 26 30 20 9 9 32

Puno

138/60/23 kV 2 25 20 20 20 20 20 20 9 4 20 20 20 20 9 5 5 22

Juliaca

138/60/10 kV 1 40 11 11 11 11 11 11 15 4 13 13 13 13 15 6 6 14

Machupicchu

220/138 kV 1 150 9 8 8 8 8 3 23 34 12 9 0 12 24 16 16 4

Mantaro

220/500 kV 1 750 217 217 217 217 0 0 188 183 108 157 0 108 81 199 199 231

Montalvo

220/500 kV 1 750 232 232 232 232 0 0 203 199 157 188 0 157 142 215 215 244

Chilca

220/500 kV 1 600 131 132 2 2 132 122 112 2 170 170 169 2 161 173 173 158

Zapallal 1 600 49 52 0 0 49 44 38 0 75 75 74 0 68 66 66 64

220/500 kV 2 600 49 52 0 0 49 44 38 0 75 75 74 0 68 66 66 64

Marcona

220/500 kV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trujillo

220/500 kV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONE CTADO NACIONAL     

Cuadro I2.6. Balance de Generación y Cargas (MW) - Año 2012

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Generación

Norte

Hidráulico 435 435 434 389 186 186 186 186 186 126 71 439

Térmico 132 132 28 0 161 117 186 186 186 161 73 132

Centro

Hidráulico 2139 2139 2110 2023 1967 1967 1967 1967 1967 1677 1197 2179

Térmico 1910 1916 1761 769 2172 2564 2180 2162 2157 2216 2053 2126

Sur

Hidráulico 500 464 477 447 387 387 387 387 387 311 205 488

Térmico 50 90 0 0 320 0 320 320 320 320 55 70

SEIN

Hidráulico 3075 3038 3022 2860 2540 2540 2540 2540 2540 2115 1472 3106

Térmico 2091 2138 1789 769 2654 2681 2685 2667 2663 2698 2181 2328

Total Generación 5166 5175 4811 3629 5194 5221 5226 5208 5203 4813 3653 5434

Racionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargas 4865 4865 4525 3406 4922 4922 4922 4922 4922 4577 3445 5127

Pérdidas 301 310 286 223 272 299 304 286 281 236 208 307
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.7. Tensiones en Barras Principales (kV) – Año 2012

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Tensión 

de Oper.

Area Norte

ZORRI220 220 218 218 217 225 222 217 222 222 222 220 221 218

TALA_220 220 221 221 218 224 223 220 223 223 223 220 220 221

SEPO220 220 216 216 217 220 221 216 221 221 221 219 217 218

SECHO220 220 220 220 219 221 222 221 221 223 223 222 223 221

SEGUA220 220 219 219 219 218 222 221 220 222 222 218 220 220

SETNOR220 220 221 221 221 222 225 225 221 225 225 223 226 224

CHIM220 220 221 221 221 226 227 226 221 227 226 227 229 225

HUALL220 225 225 225 220 228 227 222 228 228 221 221 227

CAJA220 223 223 224 221 227 226 222 227 227 223 223 226

CORONA220 224 224 224 222 227 226 223 227 227 224 223 226

Area Lima

PANU220 220 221 221 222 227 226 224 220 225 225 225 226 225

ZAPA220 220 218 218 219 224 220 219 218 219 219 221 222 219

VENT220 210 214 214 215 221 216 216 215 215 215 216 218 214

CHAVA220 210 212 212 212 219 213 214 212 213 213 213 216 212

BAL220 210 210 210 210 219 212 212 211 211 211 211 215 210

INDUSTR220 211 211 211 220 212 213 211 212 212 211 215 211

ROSA220 210 211 211 211 220 213 214 212 212 212 212 215 211

PLANIC220 220 220 220 226 222 220 220 221 220 222 223 223

SJNLS220 212 212 212 212 221 214 214 213 213 213 213 217 213

CHILCA500 511 511 512 527 518 513 514 512 508 513 523 510

CHILCAREP 220 218 218 218 223 219 219 219 219 218 219 220 219

Area Sierra-Centro

CARMI500 505 506 505 510 508 504 507 0 509 520 508 508

CARMI220 235 235 236 236 234 237 236 236 237 237 236 235 235

CONOCOCHA220  225 225 226 226 228 228 224 228 228 225 226 228

VIZC220 225 224 224 227 224 227 227 225 227 227 224 224 227

TMAR220 220 221 221 223 217 222 222 221 222 222 218 217 222

PARAG220 220 221 221 223 224 225 225 222 225 225 222 225 223

CMAYO220 220 220 220 222 223 223 223 221 223 223 221 223 221

ONU220 225 222 222 223 225 224 224 222 224 224 223 224 222

PACHA220 224 224 224 227 226 226 224 225 225 225 226 224

POMAC220 225 224 224 224 228 226 226 224 225 225 225 226 224

PARAGII 127 127 127 128 129 128 128 126 128 128 128 128 128

CARHUA138 125 130 130 131 132 131 131 130 131 131 131 131 130

CARIPA 123 123 125 125 125 125 124 125 125 125 125 123

ONU138 122 122 123 123 123 124 122 123 123 123 123 122

Area Sur-Medio

IND220 220 221 221 217 222 226 224 225 224 223 224 226 224

ACER220 220 220 217 221 225 224 225 224 223 222 224 224

ICA220 210 217 217 214 219 225 223 225 222 220 223 226 223

MARC220 205 203 203 204 206 226 222 225 217 215 220 229 220

SNICO60 60 60 60 61 61 61 59 60 59 58 59 60 60

Area Sur

CARAV500 523 522 522 533 524 513 523 0 531 530 522 499

MONT500 525 523 524 539 530 517 529 0 533 532 525 508

SOCA220 220 220 220 220 220 222 222 222 222 222 220 222 222

MONT220 225 228 226 227 227 230 225 230 224 231 230 228 226

HERO22 225 225 224 227 229 227 222 227 221 228 228 230 223

PUN220 225 221 218 226 226 223 219 223 218 224 226 232 220

MACH220 226 222 227 227 228 227 228 227 228 226 228 227

SOCA138 139 138 138 138 141 139 139 139 139 139 138 142 139

SANT138 138 139 139 139 141 140 140 140 140 140 139 141 140

CALLA138 138 139 137 139 140 139 139 139 139 139 140 140 140

TINTA138 138 137 135 138 138 138 137 138 137 138 138 139 139

AZANG138 138 139 138 142 137 141 140 141 140 141 140 141 139

SGAB138 138 142 141 143 141 142 142 142 142 142 142 143 142

JULIA138 138 139 137 141 138 141 139 141 138 141 143 143 138

PUNO138 138 141 139 143 139 143 141 143 140 143 146 144 140

QUEN138 138 137 131 140 142 138 138 138 138 138 138 142 138

CAELP138 138 138 133 141 142 139 139 139 139 139 139 142 139

MACH138 138 142 139 142 143 142 142 142 142 142 140 143 143

INCA138 138 138 132 140 142 139 138 139 138 139 138 142 138

DOLOR138 138 137 131 140 142 138 137 138 138 138 138 142 138

MON138 140 142 140 141 141 142 139 142 139 143 143 141 141

SPCC138 138 139 135 136 136 139 134 139 139 139 139 136 139
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.8. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2012
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Area Norte
Zapallal-Trujillo 500kV 0 0 0 0 276 313 0 257 262 244 251 191
ChiclayoOeste-Bayobar_L2238 25 25 102 89 1 47 1 1 1 -14 36 39
Cajamarca-CCorona_L1 28 28 52 24 40 60 51 29 29 30 49 27
Carhuaquero-ChiclayoOeste_L2240 108 108 134 105 57 76 67 46 45 38 39 107
ParamongaNueva-Chimbote_L2215 68 68 68 42 43 48 120 41 40 38 36 23
ParamongaNueva-Chimbote_L2216 67 67 68 42 43 47 120 41 40 38 35 23
Chimbote-TrujilloNorte_L2232 86 86 86 58 9 10 93 8 6 1 -4 36
Chimbote-TrujilloNorte_L2233 84 84 84 56 7 9 91 6 5 -1 -5 34
ChiclayoOeste-Guadalupe_L2236 -9 -9 -40 -30 -37 -63 -2 -23 -23 -19 -43 -31
PiuraOeste-Bayobar_L2238 -9 -9 -83 -71 15 -30 15 15 15 30 -20 -22
PiuraOeste-ChiclayoOeste_L2238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talara-PiuraOeste_L2248 60 60 -36 -28 77 44 77 77 77 85 16 57
Talara-PiuraOeste_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talara-Zorritos_L2249 25 25 20 14 8 26 8 8 8 3 15 27
TrujilloNorte-Cajamarca_L2260 -34 -34 -26 -9 40 52 -29 34 36 40 62 9
Corona-Carhuaquero 4 4 29 1 17 37 27 6 5 8 25 4
Huallanca-Cajamarca_1 68 68 75 53 37 41 77 34 33 31 30 46
Huallanca-Cajamarca_2 68 68 75 53 37 41 77 34 33 31 30 46
Conococha-Huallanca_1 39 39 43 25 36 37 91 34 33 35 29 6
Conococha-Huallanca_2 39 39 43 25 36 37 91 34 33 35 29 6

Area Lima
Ventanilla-Zapallal_L2242 -65 -64 -54 33 -64 -8 -82 -56 -81 -82 22 -91
Ventanilla-Zapallal_L2243 -59 -58 -48 33 -57 -6 -75 -51 -74 -74 22 -83
Ventanilla-Chavarria_L2244 157 159 155 100 159 123 167 151 166 170 118 171
Ventanilla-Chavarria_L2245 157 159 155 100 159 123 167 151 166 170 118 171
Ventanilla-Chavarria_L2246 151 152 149 96 153 118 161 145 159 163 113 164
SantaRosa-Chavarria_L2003 8 7 25 -5 23 112 26 25 11 31 61 3
SantaRosa-Chavarria_L2004 8 7 25 -5 23 112 26 25 11 31 61 3
SantaRosa-Industriales_L2011 -52 -52 -44 37 -71 -15 -74 -73 -62 -76 -97 -62
SanJuan-Industriales_L2011 167 167 150 4 190 133 193 192 180 187 141 188
SanJuan-SantaRosa_L2010 115 114 101 -17 136 77 139 139 126 137 124 131
SanJuan-SantaRosa_L2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SanJuan-Balnearios_L2012 192 191 173 49 202 192 202 202 200 186 75 212
SanJuan-Balnearios_L2013 192 191 173 49 202 192 202 202 200 186 75 212
ChilcaREP-SanJuan_L2093 323 323 279 33 355 332 369 349 341 328 246 354
ChilcaREP-SanJuan_L2094 240 240 207 25 263 245 273 258 252 243 182 263
ChilcaREP-SanJuan_L2095 240 240 207 25 263 245 273 258 252 243 182 263
Chilca-Planicie_a 76 76 68 2 96 112 103 92 90 92 81 87
Chilca-Planicie_b 76 76 68 2 96 112 103 92 90 92 81 87
Planicie-Zapallal_a 76 76 68 2 95 111 103 91 89 91 80 87
Planicie-Zapallal_b 76 76 68 2 95 111 103 91 89 91 80 87
Chilca-Zapallal 123 123 110 -3 320 280 259 273 343 324 209 240
Planicie-Industriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilca-ChilcaREP_L1 271 271 271 47 271 271 271 271 271 271 271 271
Chilca-ChilcaREP_L2 271 271 271 47 271 271 271 271 271 271 271 271
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.8. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2012 (Continuación)

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Area Sierra-Centro

Paragsha2-Vizcarra_L2254 98 98 91 69 79 87 115 80 77 67 56 78
Paragsha-Conococha 83 82 83 61 69 68 114 70 66 63 44 55
Carhuamayo-Paragsha2_L2258 81 81 74 58 68 72 95 68 66 59 48 67
Carhuamayo-Paragsha2_nuev1 76 76 70 55 64 68 89 64 62 56 45 63
Carhuamayo-Paragsha2_nuev2 76 76 70 55 64 68 89 64 62 56 45 63
Carhuamayo-OroyaNueva_L2259 -53 -53 -49 -24 -55 -69 -129 -57 -51 -37 -56 -15
Pachachaca-OroyaNueva_L2224 136 135 123 107 150 168 241 152 145 133 167 92
Pachachaca-Pomacocha_L2226 12 12 8 44 -30 -42 -71 -31 -24 -53 -105 29
Yuncan-Carhuamayo_L2265 118 118 105 96 97 97 97 97 97 93 66 117
Yuncan-Carhuamayo_L2266 118 118 105 96 97 97 97 97 97 93 66 117
Pomacocha50-SanCristobal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomacocha50-SanAntonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carhuamayo-Caripa_L1702 17 17 15 23 21 19 10 21 22 24 24 23
OroyaNueva-Caripa_L1705 4 4 2 -7 0 2 11 0 -1 -7 -8 -1

Area Sur-Medio

CampoArmino-Independencia_L2203 58 57 92 104 39 30 35 51 80 49 29 39
CampoArmino-Huancavelica_L2204 65 64 98 108 45 37 42 58 88 54 32 46
Huancavelica-Independencia_L2231 56 55 91 103 36 28 33 49 78 48 28 37
Independencia-AcerosArequipa_L2217 26 26 112 112 26 26 26 26 26 112 112 26
Independencia-Ica_L2209A 217 217 213 179 101 106 94 124 284 81 76 113
Ica-Marcona_L2211 161 161 145 140 45 50 38 68 226 14 37 53

Area Sur

Mantaro-Caraveli 224 200 223 213 185 225 168 0 115 167 195 230
Caraveli-Montalvo 223 199 221 211 89 293 95 0 114 85 276 218
Chilca-Marcona 0 0 0 0 80 242 91 154 0 45 247 158
Marcona-Caravelí 0 0 0 0 -95 70 -72 0 0 -81 83 -11
CampoArmino-Cotaruse_L2051 125 141 111 99 110 178 106 161 96 95 162 138
CampoArmino-Cotaruse_L2052 125 141 111 99 110 178 106 161 96 95 162 138
Cotaruse-Socabaya_L2053 163 136 158 152 113 174 110 158 100 107 168 172
Cotaruse-Socabaya_L2054 163 136 158 152 113 174 110 158 100 107 168 172
Moquegua-Socabaya_L2025 -27 -13 -43 -38 12 -24 15 -30 24 15 -1 -23
Moquegua-Socabaya_L2026 -27 -13 -43 -38 12 -24 15 -30 24 15 -1 -23
Moquegua-Puno_L2030 5 -6 -22 -29 19 15 19 14 20 4 15 9
Moquegua-LosHeroes_L2029 27 27 25 17 26 28 26 25 26 22 18 28
Machupicchu-Cotaruse 1A 42 0 51 57 6 3 7 4 7 14 12 39
Machupicchu-Cotaruse 2A 42 0 51 57 6 3 7 3 7 14 12 39
Santuario-Socabaya_L1021 31 42 39 31 24 22 24 23 24 15 -14 25
Santuario-Socabaya_L1022 31 42 39 31 24 22 24 23 24 15 -14 25
Santuario-Callalli_L1020 21 -2 9 7 30 27 30 30 30 21 24 21
Tintaya-Callalli_L1008 -3 20 5 9 -12 -10 -12 -12 -12 -6 -6 -3
Azangaro-T.Ayaviri_L1006/2 33 20 40 41 34 30 34 29 35 36 17 32
SanGaban-Azangaro_L1010 46 46 51 51 39 39 39 39 39 34 14 46
SanGaban-SanRafael_L1013 55 55 58 58 48 48 48 48 48 42 23 55
Azangaro-Juliaca_L1011 38 50 46 44 25 29 24 30 23 19 -1 38
Juliaca-Puno_L1012 13 25 31 34 0 4 0 5 -1 5 -10 11
Combapata-Tintaya_L1005 27 66 27 31 17 24 17 22 16 19 39 28
Drv.Cachimayo-Quencoro_L1002/2 46 68 38 33 41 45 41 44 40 34 37 49
Machupicchu-Drv.Cachimayo_L1002/1 47 71 39 34 42 46 42 45 41 35 38 50
Machupicchu-YuraCachimayo_L1001 57 80 47 40 51 55 51 54 51 43 45 60
Cachimayo-DoloresPata_L1003 31 53 20 14 26 30 26 29 25 16 19 33
Quencoro-DoloresPata_L1004 5 -17 2 -5 10 7 10 8 11 6 -9 5
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.9. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2012

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Subestación Trafo

Cap. 

(MVA)

San Juan 1 120 84 84 70 53 85 85 85 85 85 76 52 89

220/60 kV 2 120 134 134 112 84 135 136 135 136 136 121 82 143

3 50 14 14 14 0 14 15 14 14 14 14 0 14

Chilca

220/60 kV 1 85 57 57 51 30 59 58 59 59 58 54 38 62

Balnearios 2 120 85 85 78 27 88 84 88 88 87 81 35 94

220/60 kV 3 180 120 120 109 39 123 118 123 123 122 113 50 131

4 120 86 86 78 28 88 85 89 89 88 82 36 94

Industriales 1 120 125 126 119 49 128 129 128 128 128 121 51 137

220/60 kV 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S Rosa EDN 1 120 97 97 80 37 101 102 101 101 101 85 37 108

220/60 kV 2 120 98 98 81 37 102 103 102 102 102 86 37 110

S Rosa LDS 3 120 72 72 67 30 72 79 72 72 73 67 22 78

220/60 kV 4 180 117 117 110 49 118 129 118 118 120 110 35 128

Chavarria 1 120 91 91 76 47 90 91 90 90 89 78 48 97

220/60 kV 2 180 148 148 124 77 146 148 146 145 145 127 78 158

3 85 64 64 54 33 63 64 63 63 62 55 34 68

4 180 127 127 106 66 126 127 125 125 124 109 67 135

Barsi 1 85 63 63 55 30 64 64 64 64 64 57 31 69

220/60 kV 2 85 63 63 55 30 64 64 64 64 64 57 31 69

3 180 151 151 132 71 152 153 152 152 152 135 73 164

Chillon 1 120 69 69 60 42 69 68 70 69 69 62 44 75

220/60 kV 2 120 70 70 61 42 70 69 70 69 70 63 44 75

Chimbote 1 120 30 30 31 24 32 34 17 31 31 32 34 29

220/138 kV 2 120 31 31 32 25 33 35 17 32 32 33 35 30

Trujillo Norte 1 100 85 85 65 43 89 88 87 88 88 65 41 95

220/60 kV 2 100 76 76 58 38 79 79 77 79 79 79 37 85

Guadalupe 1 30 9 9 8 7 12 12 12 12 12 15 16 12

220/60 kV 2 30 23 23 21 18 31 31 31 31 31 38 40 30

Chiclayo 1 50 47 47 36 23 49 47 36 38 38 37 23 51

220/60 kV 2 50 47 47 36 23 49 47 36 38 38 37 23 51

Piura Oeste 1 50 25 25 16 17 21 27 21 22 22 19 13 27

220/60 kV 2 50 51 51 35 32 43 53 43 43 43 37 25 56

Talara 1 125 88 88 0 0 89 88 89 89 89 88 46 88

220/60 kV 2 75 4 4 16 14 10 19 10 10 10 1 14 4

Zorritos

220/60 kV 1 50 29 29 23 15 15 30 15 15 15 13 16 31

Independencia

220/60 kV 1 50 19 19 27 19 21 27 21 19 16 23 8 24

2 50 19 19 27 19 21 27 21 19 16 23 8 24

Ica 1 50 27 27 33 19 29 30 29 30 27 34 20 32

220/60 kV 2 50 27 27 34 19 30 30 30 30 28 34 20 32
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.9. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2012 (Continuación)
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima Máxima Máxima Máxima Media Mínima Máxima

Caso DZ--> Av12max Av12max

_Retraso

MachCot

Av12med Av12min Es12max Es12max

_ConGas

Es12max

_Retraso

ZapTrujill

o

Es12max

_Retraso

MroMont

alvo

Es12max

_Retraso

ChiMarC

ar

Es12med Es12min MAn12m

ax

Subestación Trafo
Cap. 

(MVA)
Marcona 1 75 20 20 20 15 43 44 35 44 38 16 35 40

220/60 kV 2 75 21 21 21 15 44 45 36 45 39 16 36 41

Oroya Nueva

220/50 kV 1 100 87 87 76 89 98 101 112 98 97 99 114 82

Paragsha

220/138 kV 1 120 53 53 40 39 48 54 43 48 48 41 43 59

Carhuamayo

220/138 kV 1 100 76 76 71 71 79 80 76 79 80 73 77 80

Tingo Maria 1 50 27 27 18 20 27 28 24 27 27 18 21 29

220/138 kV 2 50 27 27 18 20 27 28 24 27 27 18 21 29

Huallanca

220/138 kV 1 100 61 61 66 57 17 17 23 17 17 7 4 82

Cajam Norte

220/60 kV 1 75 31 31 30 31 31 31 31 31 31 30 31 31

Socabaya 1 150 18 9 6 11 13 32 13 14 13 8 51 31

220/138 kV 2 150 18 9 6 11 13 32 13 14 13 8 51 31

Montalvo 1 300 119 145 149 148 81 146 81 77 81 85 148 110

220/138 kV 2 300 119 145 149 148 81 146 81 77 81 85 148 110

Los Heroes

220/60 kV 1 50 31 32 27 18 31 32 31 30 31 26 18 33

Puno

220/138 kV 1 120 32 35 32 35 35 31 35 30 36 25 17 32

Puno

138/60/23 kV 2 25 21 21 9 5 21 22 21 22 21 9 5 23

Juliaca

138/60/10 kV 1 40 11 11 14 5 12 12 12 12 12 16 6 12

Machupicchu

220/138 kV 1 150 18 65 1 13 10 15 9 14 9 18 4 23

Mantaro

220/500 kV 1 750 226 202 225 213 188 233 171 0 116 176 199 261

Montalvo

220/500 kV 1 750 239 222 238 226 133 298 134 0 160 146 285 222

Chilca

220/500 kV 1 600 153 153 145 120 166 263 120 170 88 121 224 280

Zapallal 1 600 64 64 57 8 36 21 131 18 40 78 30 26

220/500 kV 2 600 64 64 57 8 36 21 131 18 40 78 30 26

Marcona

220/500 kV 1 0 0 0 0 194 188 180 170 0 138 177 176

Trujillo

220/500 kV 1 0 0 0 0 271 307 0 253 258 241 247 189
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COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONE CTADO NACIONAL     

Cuadro I2.10. Balance de Generación y Cargas (MW) - Año 2013
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima
Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max

_ConGas
Es13med Es13min MAn13m

ax
MAn13m
ax_PlaniI
ndus

Generación

Norte

Hidráulico 435 434 389 186 186 126 71 439 439

Térmico 149 93 0 234 149 234 149 186 186

Centro

Hidráulico 2139 2110 2023 1967 1967 1677 1197 2179 2179

Térmico 2130 2050 1017 2439 2733 2454 2129 2284 2280

Sur

Hidráulico 500 477 447 387 387 311 205 488 488

Térmico 243 55 55 432 243 432 211 320 320

SEIN

Hidráulico 3075 3022 2860 2540 2540 2115 1473 3106 3106

Térmico 2522 2198 1072 3106 3126 3120 2490 2790 2786

Total Generación 5597 5220 3932 5646 5666 5235 3963 5896 5892

Racionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargas 5306 4935 3714 5368 5368 4992 3758 5592 5592

Pérdidas 290 285 218 278 298 243 205 305 301
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.11. Tensiones en Barras Principales (kV) – Año 2013

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Diciembre Diciembre
Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima

Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max
_ConGas

Es13med Es13min MAn13m
ax

MAn13m
ax_PlaniI
ndus

Tensión 

de Oper.

Area Norte

ZORRI220 220 220 216 223 221 220 221 224 217 217

TALA_220 220 221 218 223 223 221 222 222 220 220

SEPO220 220 217 216 219 221 215 220 217 215 215

SECHO220 220 219 221 222 222 217 224 222 220 220

SEGUA220 220 219 220 217 221 216 221 217 219 219

SETNOR220 220 223 224 222 224 220 225 223 223 222

CHIM220 220 226 227 227 225 222 227 227 224 224

HUALL220 226 221 220 226 224 221 219 221 221

CAJA220 223 222 220 224 221 222 220 221 221

CORONA220 223 223 221 224 221 224 221 222 222

Area Lima

PANU220 220 226 227 227 224 221 224 224 224 223

ZAPA220 220 219 222 224 219 217 220 219 219 217

VENT220 210 214 216 219 214 214 215 215 214 213

CHAVA220 210 211 213 218 212 212 213 213 211 211

BAL220 210 209 209 219 210 210 210 214 209 211

INDUSTR220 210 210 219 211 211 211 214 210 214

ROSA220 210 211 211 219 212 213 212 213 211 212

PLANIC220 221 225 226 220 219 221 222 223 217

SJNLS220 212 212 212 220 212 213 212 215 212 213

CHILCA500 515 517 529 514 510 510 522 511 509

CHILCAREP 220 218 217 224 218 218 218 220 219 219

Area Sierra-Centro

CARMI500 505 517 507 506 505 519 509 506 506

CARMI220 235 236 235 234 236 236 235 234 236 236

CONOCOCHA220  228 225 226 227 226 225 225 226 225

VIZC220 225 227 224 224 227 227 224 224 227 227

TMAR220 220 222 218 217 222 222 218 217 222 222

PARAG220 220 223 222 224 224 223 221 224 222 222

CMAYO220 220 222 220 222 222 222 220 222 220 220

ONU220 225 221 221 223 221 221 221 222 220 220

PACHA220 222 222 225 222 222 222 223 221 222

POMAC220 225 222 222 226 223 223 223 224 222 223

PARAGII 127 128 127 128 128 128 129 128 127 127

CARHUA138 125 131 130 131 131 131 131 131 130 130

CARIPA 123 123 124 124 124 124 125 123 123

ONU138 122 122 122 123 123 123 123 122 122

Area Sur-Medio

IND220 220 224 223 227 224 223 222 227 224 224

ACER220 223 222 225 223 223 221 225 223 223

ICA220 210 223 223 228 223 222 221 227 223 222

MARC220 205 223 225 234 225 222 219 229 223 222

SNICO60 60 60 61 61 61 59 59 60 61 61

Area Sur

CARAV500 520 523 524 523 518 528 525 519 518

MONT500 527 524 526 529 526 531 531 526 525

SOCA220 220 222 220 220 222 222 220 222 222 222

MONT220 225 229 227 228 229 229 229 231 228 228

HERO22 225 226 225 229 226 225 227 232 224 224

PUN220 225 222 221 227 224 222 225 233 220 220

MACH220 227 225 227 227 227 226 228 228 228

SOCA138 139 138 138 140 139 139 138 141 139 139

SANT138 138 139 139 141 140 139 139 140 139 139

CALLA138 138 139 139 139 139 139 138 139 139 139

TINTA138 138 139 139 138 139 139 137 138 139 139

AZANG138 138 140 137 137 141 141 139 141 139 139

SGAB138 138 142 141 141 142 142 142 143 142 142

JULIA138 138 140 139 138 141 140 142 144 138 138

PUNO138 138 142 142 140 143 143 144 145 141 141

QUEN138 138 138 137 142 138 138 137 142 138 138

CAELP138 138 139 138 142 139 139 138 142 139 139

MACH138 138 142 140 143 142 142 140 143 143 143

INCA138 138 138 137 142 139 138 137 142 138 138

DOLOR138 138 137 137 142 138 138 137 142 137 137

MON138 140 142 141 141 142 142 142 143 141 141

SPCC138 138 139 136 136 139 139 139 139 139 139
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.12. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2013

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje DiciembreDiciembre

Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima

Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max

_ConGas

Es13med Es13min MAn13m

ax

MAn13m

ax_PlaniI

ndus

Area Norte

Zapallal-Trujillo 500kV 206 170 147 286 346 257 250 210 208

ChiclayoOeste-Bayobar_L2238 19 47 97 -16 25 -31 -32 20 20

Cajamarca-CCorona_L1 12 14 19 21 52 12 17 9 10

Carhuaquero-ChiclayoOeste_L2240 92 97 101 37 68 19 8 89 89

ParamongaNueva-Chimbote_L2215 25 23 19 43 52 39 34 26 26

ParamongaNueva-Chimbote_L2216 25 23 19 43 52 39 34 26 26

Chimbote-TrujilloNorte_L2232 35 34 27 5 12 -2 -6 37 37

Chimbote-TrujilloNorte_L2233 33 32 25 4 10 -4 -8 36 36

ChiclayoOeste-Guadalupe_L2236 -26 -29 -46 -21 -57 -4 -9 -14 -13

PiuraOeste-Bayobar_L2238 -3 -31 -78 33 -9 47 49 -4 -4

PiuraOeste-ChiclayoOeste_L2238 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Talara-PiuraOeste_L2248 76 27 -29 76 76 83 91 73 73

Talara-PiuraOeste_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Talara-Zorritos_L2249 9 22 15 9 9 4 -2 11 11

TrujilloNorte-Cajamarca_L2260 24 23 36 54 66 55 68 19 19

Corona-Carhuaquero -11 -8 -4 -3 28 -10 -6 -14 -14

Huallanca-Cajamarca_1 50 51 48 39 49 34 31 51 52

Huallanca-Cajamarca_2 50 51 48 39 49 34 31 51 52

Conococha-Huallanca_1 12 13 12 37 45 36 30 13 14

Conococha-Huallanca_2 12 13 12 37 45 36 30 13 14

Area Lima

Ventanilla-Zapallal_L2242 -103 20 26 -73 -32 -69 -1 -127 -82

Ventanilla-Zapallal_L2243 -94 21 26 -67 -29 -62 1 -117 -75

Ventanilla-Chavarria_L2244 179 102 115 148 123 156 125 184 154

Ventanilla-Chavarria_L2245 179 102 115 148 123 156 125 184 154

Ventanilla-Chavarria_L2246 172 98 111 142 118 150 120 177 148

SantaRosa-Chavarria_L2003 16 114 -5 93 154 86 64 23 68

SantaRosa-Chavarria_L2004 16 114 -5 93 154 86 64 23 68

SantaRosa-Industriales_L2011 -56 -119 38 -28 1 -22 -98 -48 -128

SanJuan-Industriales_L2011 201 258 16 178 150 166 155 208 134

SanJuan-SantaRosa_L2010 134 198 -11 108 78 98 132 134 136

SanJuan-SantaRosa_L2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SanJuan-Balnearios_L2012 196 193 52 197 193 184 77 214 209

SanJuan-Balnearios_L2013 196 193 52 197 193 184 77 214 209

ChilcaREP-SanJuan_L2093 354 411 60 355 349 323 266 372 344

ChilcaREP-SanJuan_L2094 262 305 45 263 259 240 197 276 255

ChilcaREP-SanJuan_L2095 262 305 45 263 259 240 197 276 255

Chilca-Planicie_a 87 13 11 101 123 92 86 95 133

Chilca-Planicie_b 87 13 11 101 123 92 86 95 133

Planicie-Zapallal_a 87 13 11 101 122 91 85 95 47

Planicie-Zapallal_b 87 13 11 101 122 91 85 95 47

Chilca-Zapallal 276 134 106 350 344 328 237 305 305

Planicie-Industriales 0 0 0 0 0 0 0 0 170

Chilca-ChilcaREP_L1 271 271 47 271 271 271 271 271 271

Chilca-ChilcaREP_L2 271 271 47 271 271 271 271 271 271
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.12. Flujos en Líneas Principales (MW) – Año 2013 (Continuación)
Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje DiciembreDiciembre

Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima

Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max

_ConGas

Es13med Es13min MAn13m

ax

MAn13m

ax_PlaniI

ndus

Area Sierra-Centro
Paragsha2-Vizcarra_L2254 76 71 57 77 87 65 51 70 72
Paragsha-Conococha 56 57 44 65 70 60 40 55 57
Carhuamayo-Paragsha2_L2258 65 60 49 66 73 58 45 62 63
Carhuamayo-Paragsha2_nuev1 61 56 46 63 69 55 42 58 60
Carhuamayo-Paragsha2_nuev2 61 56 46 63 69 55 42 58 60
Carhuamayo-OroyaNueva_L2259 -7 -11 2 -51 -70 -35 -45 0 -4
Pachachaca-OroyaNueva_L2224 80 77 77 145 168 130 154 75 80
Pachachaca-Pomacocha_L2226 -31 -62 -5 -96 -111 -110 -159 -29 -37
Yuncan-Carhuamayo_L2265 118 105 96 97 97 92 66 117 117
Yuncan-Carhuamayo_L2266 118 105 96 97 97 92 66 117 117
Pomacocha50-SanCristobal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomacocha50-SanAntonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carhuamayo-Caripa_L1702 25 20 27 22 19 24 26 25 25
OroyaNueva-Caripa_L1705 -3 -3 -11 -1 2 -7 -10 -3 -2

Area Sur-Medio
CampoArmino-Independencia_L2203 43 52 75 37 26 49 21 45 45
CampoArmino-Huancavelica_L2204 50 57 79 44 33 54 24 52 52
Huancavelica-Independencia_L2231 41 50 75 35 24 48 20 43 43
Independencia-AcerosArequipa_L2217 26 112 112 26 26 112 112 26 26
Independencia-Ica_L2209A 106 118 51 91 114 84 88 95 97
Ica-Marcona_L2211 49 47 11 34 56 13 47 33 35

Area Sur
Mantaro-Caraveli 207 259 237 156 189 150 167 184 188
Caraveli-Montalvo 112 192 178 46 157 40 191 87 85
Chilca-Marcona 106 119 155 41 163 45 203 56 48
Marcona-Caravelí -93 -65 -56 -108 -30 -108 26 -96 -101
CampoArmino-Cotaruse_L2051 97 119 105 93 136 83 141 92 93
CampoArmino-Cotaruse_L2052 97 119 105 93 136 83 141 92 93
Cotaruse-Socabaya_L2053 135 163 157 94 132 92 146 126 127
Cotaruse-Socabaya_L2054 135 163 157 94 132 92 146 126 127
Moquegua-Socabaya_L2025 -6 -34 -30 24 10 27 31 10 9
Moquegua-Socabaya_L2026 -6 -34 -30 24 10 27 31 10 9
Moquegua-Puno_L2030 11 -18 -26 17 22 1 21 17 17
Moquegua-LosHeroes_L2029 28 27 18 26 28 23 17 28 28
Machupicchu-Cotaruse 1A 42 49 55 6 3 14 12 40 40
Machupicchu-Cotaruse 2A 41 49 55 6 3 14 12 40 40
Santuario-Socabaya_L1021 22 27 20 24 14 12 -25 18 18
Santuario-Socabaya_L1022 22 27 20 24 14 12 -25 18 18
Santuario-Callalli_L1020 28 13 11 36 34 26 27 29 29
Tintaya-Callalli_L1008 -3 8 12 -11 -9 -4 -3 -4 -4
Azangaro-T.Ayaviri_L1006/2 36 42 43 38 34 40 22 37 37
SanGaban-Azangaro_L1010 46 51 50 39 39 34 14 46 46
SanGaban-SanRafael_L1013 54 58 58 48 48 42 23 54 54
Azangaro-Juliaca_L1011 34 43 42 20 24 15 -6 33 33
Juliaca-Puno_L1012 8 27 31 -2 -3 5 -16 4 4
Combapata-Tintaya_L1005 25 28 33 15 20 18 38 23 24
Drv.Cachimayo-Quencoro_L1002/2 46 40 34 41 44 35 37 48 48
Machupicchu-Drv.Cachimayo_L1002/1 48 41 35 42 45 35 38 49 49
Machupicchu-YuraCachimayo_L1001 57 49 42 52 55 44 45 59 59
Cachimayo-DoloresPata_L1003 31 21 16 26 29 16 18 32 32
Quencoro-DoloresPata_L1004 7 2 -6 12 9 8 -8 9 9
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.13. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2013

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje DiciembreDiciembre

Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima

Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max

_ConGas

Es13med Es13min MAn13m

ax

MAn13m

ax_PlaniI

ndus

Subestación Trafo

Cap. 

(MVA)

San Juan 1 120 87 68 56 88 88 75 53 93 93

220/60 kV 2 120 139 109 89 141 141 120 84 148 149

3 50 14 14 0 14 14 0 0 14 14

Chilca

220/60 kV 1 85 61 56 34 61 61 56 40 65 63

Balnearios 2 120 86 85 28 87 86 82 36 95 94

220/60 kV 3 180 121 119 40 123 120 115 51 133 132

4 120 87 85 29 88 87 82 36 95 95

Industriales 1 120 109 106 43 113 113 110 44 120 135

220/60 kV 2 120 48 47 19 50 50 49 19 53 60

S Rosa EDN 1 120 104 89 39 107 108 93 39 115 115

220/60 kV 2 120 106 90 40 108 109 94 39 116 116

S Rosa LDS 3 120 69 61 30 76 79 74 19 78 76

220/60 kV 4 180 113 100 49 124 130 121 31 128 125

Chavarria 1 120 92 77 48 92 93 79 48 95 97

220/60 kV 2 180 149 125 78 150 151 129 78 155 157

3 85 64 54 34 65 65 55 34 67 68

4 180 128 107 67 128 129 110 67 133 135

Barsi 1 85 66 59 31 67 67 60 32 71 71

220/60 kV 2 85 66 59 31 67 67 60 32 71 71

3 180 157 140 74 159 159 143 75 169 170

Chillon 1 120 70 71 41 86 84 76 51 91 90

220/60 kV 2 120 71 71 42 87 85 77 52 92 91

Chimbote 1 120 23 23 18 35 35 36 35 29 28

220/138 kV 2 120 23 24 18 36 36 37 36 30 29

Trujillo Norte 1 100 95 70 45 83 95 60 49 100 100

220/60 kV 2 100 85 86 40 75 85 80 43 90 90

Guadalupe 1 30 12 13 11 16 15 20 20 15 15

220/60 kV 2 30 31 33 27 40 39 50 52 39 39

Chiclayo 1 50 51 39 24 40 52 28 25 42 42

220/60 kV 2 50 51 39 24 40 52 28 25 42 42

Piura Oeste 1 50 27 21 19 15 30 16 15 28 28

220/60 kV 2 50 55 44 36 32 59 30 29 56 55

Talara 1 125 89 66 0 89 88 89 89 88 88

220/60 kV 2 75 4 16 15 8 5 7 13 4 4

Zorritos

220/60 kV 1 50 16 25 16 17 17 15 7 20 20

Independencia

220/60 kV 1 50 20 20 20 24 23 25 29 21 20

2 50 20 20 20 24 23 24 29 20 20

Ica 1 50 30 36 20 31 31 36 21 33 33

220/60 kV 2 50 31 36 21 31 31 37 21 34 34
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 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.13. Cargas en Transformadores Principales (MVA) – Año 2013 (Continuación)

Escenario Base y Casos de Sensibilidad

Año--> 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Epoca--> Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje DiciembreDiciembre

Nivel Demanda--> Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media Mínima Máxima Máxima

Caso DZ--> Av13max Av13med Av13min Es13max Es13max

_ConGas

Es13med Es13min MAn13m

ax

MAn13m

ax_PlaniI

ndus

Subestación Trafo

Cap. 

(MVA)

Marcona 1 75 44 38 38 21 44 12 35 26 25

220/60 kV 2 75 45 38 39 22 45 12 36 27 26

Oroya Nueva

220/50 kV 1 100 78 70 84 96 100 98 110 82 83

Paragsha

220/138 kV 1 120 54 44 42 50 52 43 40 53 53

Carhuamayo

220/138 kV 1 100 79 74 75 77 77 71 74 78 78

Tingo Maria 1 50 25 19 21 27 24 18 18 28 28

220/138 kV 2 50 25 19 21 27 24 18 18 28 28

Huallanca

220/138 kV 1 100 79 76 71 13 11 5 3 76 76

Cajam Norte

220/60 kV 1 75 31 30 31 31 31 30 31 31 31

Socabaya 1 150 18 12 15 11 27 6 63 22 22

220/138 kV 2 150 18 12 15 11 27 6 63 22 22

Montalvo 1 300 111 151 149 55 112 58 114 81 81

220/138 kV 2 300 111 151 149 55 112 58 114 81 81

Los Heroes

220/60 kV 1 50 33 30 19 32 33 27 18 34 34

Puno

220/138 kV 1 120 33 35 33 33 36 26 23 35 35

Puno

138/60/23 kV 2 25 22 10 5 17 22 8 5 24 24

Juliaca

138/60/10 kV 1 40 12 15 6 12 12 16 6 12 12

Machupicchu

220/138 kV 1 150 19 14 10 10 15 18 4 22 22

Mantaro

220/500 kV 1 750 210 270 239 159 194 160 169 188 193

Montalvo

220/500 kV 1 750 143 217 202 110 175 127 209 129 126

Chilca

220/500 kV 1 600 150 37 131 155 248 117 213 277 293

Zapallal 1 600 48 83 44 42 14 66 15 49 53

220/500 kV 2 600 48 83 44 42 14 66 15 49 53

Marcona

220/500 kV 1 220 203 231 174 215 162 193 179 176

Trujillo

220/500 kV 1 203 168 147 282 339 253 246 207 205

Informe DP-01-2009

Dirección de Planificación de Transmisión

COES

Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 

Período 2011-2020.

 Anexo I

Pág. 21 de 24

Junio-2009



 COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCON ECTADO NACIONAL     

Cuadro I2.14. Niveles de Cortocircuito Monofásico y Trifásico

en Principales Subestaciones (kA) – Año 2011 - Escenario Base

Año--> 2011

Epoca--> Avenida Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima

CC. 

Interruptor
1f 3f 1f 3f 1f 3f

Area Norte

ZORRI220 1.2 1.1 1.4 1.3 1.2 1.1

TALA_220 2.9 2.3 3.4 2.8 2.9 2.3

SEPO220 2.5 2.2 2.6 2.4 2.5 2.2

SECHO220 3.0 2.9 3.0 2.8 3.0 2.9

SEGUA220 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6

SETNOR220 3.8 3.4 3.7 3.3 3.8 3.4

CHIM220 4.4 4.1 4.2 3.9 4.4 4.1

Area Centro

PANU220 4.9 5.9 4.9 5.8 4.9 5.9

ZAPA220 17.4 17.7 17.5 17.7 17.5 17.8

VENT220 31.5 26.0 22.2 26.0 22.3 26.0 22.3

CHAVA220 31.5 25.7 21.7 25.8 21.8 25.8 21.8

BAL220 18.9 16.4 19.0 16.5 19.0 16.5

INDUSTR220 0.0 0.0 15.6 16.1 15.6 16.1

ROSA220 31.5 25.8 20.6 25.9 20.6 25.9 20.6

PLANIC220 11.0 12.8 11.0 12.8 11.0 12.8

SJNLS220 31.5 25.3 21.4 25.5 21.5 25.5 21.5

CHILCA500 6.4 5.2 6.4 5.2 6.4 5.2

CHILCAREP 31.3 27.2 31.6 27.4 31.5 27.4

Area Sur

SOCA220 6.8 5.9 7.7 7.0 6.8 5.9

MONT220 6.0 4.6 8.7 7.1 6.0 4.6

PUN220 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5

SOCA138 9.7 8.0 10.7 9.0 9.7 8.0

TINTA138 2.7 2.1 2.7 2.2 2.7 2.1

JULIA138 2.4 1.9 2.4 2.0 2.4 1.9

PUNO138 2.5 2.0 2.6 2.1 2.5 2.0

Zona Sur Medio

IND220 6.3 5.7 7.0 6.5 7.0 6.5

ICA220 4.3 4.0 4.6 4.3 4.5 4.3

MARC220 2.2 1.9 2.2 2.0 2.2 2.0

Zona Sierra Centro

CARMI220 22.8 18.7 23.8 19.6 22.9 18.8

VIZC220 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

TMAR220 2.8 3.0 2.8 3.0 2.8 3.0

PARAG220 6.1 5.9 6.1 5.9 6.1 5.9

CMAYO220 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

ONU220 6.9 8.4 6.9 8.4 6.9 8.4

PACHA220 10.3 13.0 10.3 13.1 10.3 13.1

POMAC220 8.6 11.7 8.7 11.8 8.6 11.7
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Cuadro I2.15. Niveles de Cortocircuito Monofásico y Trifásico

en Principales Subestaciones (kA) – Año 2012 - Escenario Base

Año--> 2012

Epoca--> Avenida Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima

CC. 
Interruptor 1f 3f 1f 3f 1f 3f

Area Norte
ZORRI220 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2

TALA_220 3.2 2.7 3.5 2.9 3.3 2.7

SEPO220 2.6 2.3 2.8 2.6 2.6 2.4

SECHO220 3.1 2.9 3.3 3.2 3.4 3.2

SEGUA220 2.8 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1

SETNOR220 3.8 3.4 6.2 5.9 6.3 6.0

CHIM220 4.4 4.1 4.9 4.9 5.1 5.1

Area Centro
PANU220 5.0 5.9 5.0 6.0 5.1 6.1

ZAPA220 17.5 17.8 19.9 21.1 19.9 21.1

VENT220 31.5 26.0 22.3 28.0 24.4 28.0 24.4

CHAVA220 31.5 25.8 21.8 27.3 23.5 27.3 23.4

BAL220 19.0 16.5 19.5 17.1 19.5 17.0

INDUSTR220 15.6 16.1 16.0 16.7 16.0 16.7

ROSA220 31.5 25.9 20.6 27.1 21.7 27.0 21.7

PLANIC220 11.0 12.8 11.9 14.6 11.9 14.6

SJNLS220 31.5 25.5 21.5 26.4 22.5 26.4 22.4

CHILCA500 6.4 5.2 9.0 7.9 9.0 7.9

CHILCAREP 31.6 27.4 33.2 29.2 33.1 29.2

Area Sur
SOCA220 7.2 6.4 8.2 7.6 7.6 6.8

MONT220 6.8 5.3 10.0 8.4 7.8 6.2

PUN220 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 1.6

SOCA138 10.1 8.4 11.2 9.5 10.4 8.7

TINTA138 2.7 2.2 2.8 2.2 2.7 2.2

JULIA138 2.4 1.9 2.5 2.0 2.4 2.0

PUNO138 2.5 2.0 2.6 2.1 2.6 2.1

Zona Sur Medio
IND220 7.0 6.5 7.5 7.1 7.4 7.1

ICA220 4.6 4.3 5.1 5.0 5.1 5.0

MARC220 2.2 2.0 6.3 6.2 6.2 6.1

Zona Sierra Centro
CARMI220 23.5 19.3 24.9 20.7 24.5 20.3

VIZC220 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

TMAR220 2.8 3.0 2.8 3.1 2.8 3.0

PARAG220 6.1 5.9 6.2 5.9 6.2 5.9

CMAYO220 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

ONU220 6.9 8.4 6.9 8.4 6.9 8.4

PACHA220 10.3 13.1 10.3 13.2 10.3 13.2

POMAC220 8.7 11.8 8.7 11.9 8.7 11.9
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Cuadro I2.16. Niveles de Cortocircuito Monofásico y Trifásico

en Principales Subestaciones (kA) – Año 2013 - Escenario Base

Año--> 2013

Epoca--> Avenida Estiaje Diciembre

Nivel Demanda--> Máxima Máxima Máxima

CC. 
Interruptor 1f 3f 1f 3f 1f 3f

Area Norte
ZORRI220 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

TALA_220 3.4 2.9 3.6 3.0 3.5 2.9

SEPO220 2.7 2.4 3.0 2.9 2.8 2.6

SECHO220 3.4 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5

SEGUA220 3.1 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2

SETNOR220 6.3 6.0 6.6 6.5 6.4 6.1

CHIM220 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1

Area Centro
PANU220 5.1 6.1 5.1 6.1 5.1 6.1

ZAPA220 20.0 21.2 20.5 22.0 20.3 21.7

VENT220 31.5 28.0 24.5 29.4 25.9 28.8 25.3

CHAVA220 31.5 27.3 23.5 29.0 25.3 28.3 24.4

BAL220 19.4 17.0 20.3 17.9 19.9 17.5

INDUSTR220 16.7 16.8 17.5 18.1 17.1 17.5

ROSA220 31.5 27.1 21.7 30.5 25.0 28.8 23.4

PLANIC220 11.9 14.6 12.0 15.0 12.0 14.8

SJNLS220 31.5 26.4 22.4 27.8 23.9 27.2 23.2

CHILCA500 9.0 7.9 9.2 8.2 9.2 8.1

CHILCAREP 33.2 29.2 34.1 30.2 33.7 29.8

Area Sur
SOCA220 8.1 7.5 8.5 7.9 8.3 7.6

MONT220 9.7 8.0 10.5 8.9 10.1 8.4

PUN220 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6

SOCA138 11.1 9.4 11.8 10.1 11.3 9.5

TINTA138 2.8 2.2 2.8 2.2 2.8 2.2

JULIA138 2.5 2.0 2.7 2.2 2.5 2.0

PUNO138 2.6 2.1 2.8 2.3 2.6 2.1

Zona Sur Medio
IND220 7.4 7.1 7.5 7.2 7.5 7.1

ICA220 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1

MARC220 6.3 6.2 6.8 7.0 6.8 7.0

Zona Sierra Centro
CARMI220 24.9 20.6 25.2 20.9 25.1 20.8

VIZC220 4.5 4.6 4.5 4.6 4.5 4.6

TMAR220 2.8 3.0 2.8 3.1 2.8 3.1

PARAG220 6.2 5.9 6.2 5.9 6.2 6.0

CMAYO220 6.4 6.4 6.4 6.5 6.4 6.5

ONU220 6.9 8.4 7.0 8.5 7.0 8.4

PACHA220 10.3 13.2 10.4 13.4 10.4 13.3

POMAC220 8.7 11.9 8.8 12.1 8.7 12.0
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