
 

Estudio de funcionamiento dinámico 
 

FALLAS EN 500 KV 
1.1. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA ZAPALLAL – LA PLANICIE 
Fig. 1: Frecuencia  

Fig. 2: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 3: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.2. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA CHILCA - INDEPENDENCIA 
Fig. 4: Frecuencia  

Fig. 5: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 6: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.3. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA TRUJILLO - CHICLAYO 
Fig. 7: Frecuencia  

Fig. 8: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 9: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.4. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA MARCONA - MONTALVO 
Fig. 10: Frecuencia  

Fig. 11: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 12: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.5. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA CHIMBOTE - TRUJILLO 
Fig. 13: Frecuencia  

Fig. 14: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 15: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.6. CORTO CIRCUITO MONOFÁSICA, RECIERRE EXITOSO, SIMPLE LÍNEA ZAPALLAL - 
CHIMBOTE 
Fig. 16: Frecuencia  

Fig. 17: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 



 

Fig. 18: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

FALLAS EN 220 KV 
 

1.7. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA COTARUSE – CAMPO ARMINO 
Fig. 19: Frecuencia  

Fig. 20: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 21: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.8. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA CAMPO ARMINO - 
PACHACHACA 
Fig. 22: Frecuencia  

Fig. 23: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 24: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 

 

1.9. CORTO CIRCUITO TRIFÁSICA, SALIDA SIMPLE LÍNEA HUALLANCA - CAJAMARCA 
Fig. 25: Frecuencia  

Fig. 26: Tensiones y potencia activa en 500 kV. 

Fig. 27: Tensiones y potencia activa en 220 kV. 
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30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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Lne SanJuan-ChilcaREP_L2093: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Cotaruse_L2051: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Huacho-ParamongaNueva_L2213: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Socabaya-Moquegua_L2025: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Huallanca-Cajamarca: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Industriales-Planicie: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Pomacocha_L2201: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Zapallal-Ventanilla_L2243: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Pachachaca_L2218: Potencia Activa Total/Terminal i in MW

30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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AZANG220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TINTA220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SOCA220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SECHO220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
MACH220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TMAR220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
CARMI220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SEPO220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TALA_220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
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30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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Zapallal_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Trujillo_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Chilca_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Marcona_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Montalvo500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Chimbote_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Chiclayo_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Independencia_500: Frecuencia Eléctrica in Hz
Inambarí_500: Frecuencia Eléctrica in Hz

Primer Plan de Transmisión - Perú Frecuencias_500kV
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30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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Lne_Marcona_Montalvo-500: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Independiente-Marcona-500: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Cusco-Inambarí_500: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Independecia-Cusco_500: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Chilca_LPlanicie: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Chilca-Independencia: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_LPlanicie_Zapallal-500: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Zapallal-Chimbote: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Chimbote-Trujillo: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Trujillo_Chiclayo: Potencia Activa Total/Terminal i in MW

30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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Chilca_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Marcona_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Montalvo500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Zapallal_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Trujillo_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Chimbote_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Chiclayo_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Independencia_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Cusco_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
Inambarí_500: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV

Primer Plan de Transmisión - Perú Línea_500kV

Estudios Eléctricos - Dinámicos   

  Fecha: 1/07/2010 

  Anexo:   /1

D
Ig

SI
LE

N
T
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30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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Lne SanJuan-ChilcaREP_L2093: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Cotaruse_L2051: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Huacho-ParamongaNueva_L2213: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Socabaya-Moquegua_L2025: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Huallanca-Cajamarca: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne_Industriales-Planicie: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Pomacocha_L2201: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne Zapallal-Ventanilla_L2243: Potencia Activa Total/Terminal i in MW
Lne CampoArmino-Pachachaca_L2218: Potencia Activa Total/Terminal i in MW

30.00023.60017.20010.8004.4000-2.0000 [s]
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AZANG220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TINTA220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SOCA220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SECHO220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
MACH220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TMAR220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
CARMI220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
SEPO220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
TALA_220: Tensión Línea-Línea, Magnitud in kV
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Fig. 18




